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электроизмерительной лаборатории.
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Федермьная сауяба
цо экологическолfу, технологlтIескоI\fу и aтoмHoldy надзору

(Ростехнадзор)
DlЕжрЕгиоlIмьноЕ тЕхнологпчвскоЕ упрАвлtниЕ

орЕгист9РIrL#жР##п"*рАтории

Регис,трационный Nэ з[Щот <07> аппеля 2017г.
Настоящее свидетельство удостоверяет, что электроизмерительная лабораторпя
стациоварная, с переносным комплектом приборов Общество с ограниченной
ответственностью <<Антар>>

Юrкпобутовская ул., д.139, Москва, Пlа42 зарегистрирована
в Мецрегиоямьном техяологи.Iеском управлеяии Федеральной сл}окбы
по экологшIескому, технолог!ческоцу п атомному вадзору с правом выполпепия
приемо.сдаточнъ,Da испьпаний, профилаtсических испьrганий и измерений
электрооборудования и электоустановок яапряжевием до 35 кВ.
Переrевь рrзрешёнвых вsдов испьrтrпrrй ш пзмереЕпй:
l. Измерения сопротивления заземллощих устройств.
2. Проверка цепи междi заtемJштеlrftrп и заземляемыми элементами. Проверка наллt пля

цепи мех(д/ заземлевными уgmновками и элемеЕтами заземленной ycTaHoBKl.

3. Измерения сопротивJIения изоляции 9лектрпческих аппаратов, вторичньтх цепей
и элекгроцроводки напряжеЕием до l кВ.
4. Проверка срабатьвания защrrты при системе питания с заземленной нейтаJIью
(яепосрдственное измерение тока одlофазного к.з. иJш измер€ние поJшого
сопротивпевия петли фаза-куль с после4lюlrцIлl определепием тока к.з.).

5. Профрка лейстэия расцепителей автоматических вьп<.тпочателей.

6. Испьrrание устройств АВР.
7. Испьгание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).
8, Испьтгание силовьтх кабельпых линиfi напряжением до l0 кв.
9, Исшгrавие предохранителей напряжением вьтпlе l KI}.

l0,Измеренпя напряжения прикосновения и шага,
l l.Испыгание измерительньD( тансформаторов тока и вапряжения.
l 2.Проверка устройств молниезащиты.
l3.испьпание масляных выключателей в Эу
14.Проверка фазировки РУ и их присоединений.
l 5.Испьiтание электродвигателей переменвого тока.
16.Испытацие КРУ и КРУН в ЭУ яапряжением до 3

l7.Испыгание вакууl,лньD( выюIючателей в ЭУ
l 8.Испьггание элекгрозащитных средств.
19,Проверка устройств релейной защиты, автоматики и
20.Испьпания выключатtлей нагрузки в ЭУ напряжением ло

и#е

ll,,



2l.Испытания силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляньж реакторов

и заземJIяющих дугOгасящих реактOрOв (дугогасящих катушек) напряжением д0 35 кВ

и мощностью до и выше 1,6 МВА.
22.Испьrrание разъединителей, отделителей и короткозамькат€лей в ЭУ н Iряrкением до

з5 кв.
23.Испьпание комплектньD( токопроводов (шинопроводов).

24.Испьtтание сборных и соединительньD( шин.

25.Испытание конденсаторов.

26.Испытание вентильньж р&зрrдников и ограничителей перенапряжения.

27,Испытание трансформаторного масла.

28.Испытание вводов и проходных изоляторов в ЭУ яапряжением до 35 кВ.

29.Испьпаяие подвесньж и опорньтх изоляторов ло 35 кВ.

30,Испьпание элегазовых выключателей в ЭУ напряжением до 35 кВ.

3 l.испьпаяие машин постоянного тока.

32.Испытание воздушньн линий элекгропередач напряжением выше 1 кВ.

33.Испытание синхронных генераторов и компенсаторов.

CвидEтeльствoвЬЦaнoнaoснoвaяиипpoтoкoлaNэ1.4ДJloтФ2д-@'
комиссии, назначенной прик€вом р}ководитеJlя Межрегионального технологического

управления Ростехнадзора от 02.04.2015г. Ns l58.

Срок Свидетельства установлея до <Ф7> аппеля 2020г.

О.Ю. Кушлнов

р08скпп B.ll.
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ооо "АнтАр"
Электротех ническая лаборатория

Свидетельство о регистрации N9 6777

flсйствитсльно до < 07 > апреля 2020 г.

Адрес:

,Щата испытания:

протоколм1-01 17

Ilроверки IIа.цIiчия Ilепи межлу зазеlrлёllIlылrrt установкаNlи Il:)лcMcH,Izlпtll заземлёlltlой
ycTaHoBKlI

Itлииатrr.rеские ус.повия при проRс,lенин изrlерений
Темпсратура воздуха: +20'С. Вlrажносl,ь возлуха: ýQ!. Атлrllсфсрное лавJIепие: 765 пlM.tlT.cr,.

ЩсLrь rrзмсрсний (исrrыr,аний): п ри с\,1о- сда,tочн ые

Норматпвные и техническпе документы, на соответствие требованиям которых проведены
измерения (испытания): ПУЭ 1.8.39(п.2)

2. Перечепь прliмеlIяемого tlcllы,l,a I,eJlb Hol,o оборуловаllия (ИО) и средств измерения (СИ).

ЗАКЛIOЧЕНИЕ: Coo,r,BeTcTByeT НТ!

Заказчик: Общество с ограниченной
ответственностью к УралПодъемни к

))

Объект: БюджетноеучреждениеХанты-
I\4анси йского автономного округа

Югры ,, Государсr венный
художественн ы й му зей,,

г, Ханты-Мансийск, ул. Мира д. 2
(прилегающая территория)

,, 26 u окгября 20l7 г.

1. Результаты rrзмерениii.

М rllп
Местораспо"Iоженrrе rr

IIаимеIIоRаIlие
эле ктрооборуловапия

количество
проверенных

элементов

R перех.
лопYстимос

ом

R псрсх.
изNtеренное,

Опl

Вывод о
соответствии
нормативному

документу
l ) _.) 4 5 6

l
ВРУ шина РЕ - ЩУ шина
рЕ 2 0,05 0,02 Соот в.

2 ЩУ шина РЕ - Корпус
платформы

2 0,05 0,0з Соотв.

М п/п 'l'пll Jаволскоii
ll orre р

Метро.погические
характеристики l(aIa llоuсркп лъ

аттестлтд
(св-ва)

\,lc,l polror rrчес-
кая сrriкба,

проl}одпвпlая
lIol}epK!ДиапазоIi

х]меl}ения
'l'0чIrос,гь

лзllе Dс н ия
l Iоспедtlяя Очередltая

l
Измери,гель парамегров

элекl,роусйIrовок MI3l02H
SE

l4] з0569 2з,05,20 ] 7 г. 2з.05.2019 г,

Ханты-
мансийский

отдел
метрологи и

ФБУ тюменский
центр

стан дар ти зац и и
метрологии и

испытаний ЦСМ

Инженер

начальник Этл

испытания
проводили:
Проверил:

Кузнецов П.В.
(Ф,и,о,)

Боровский В.И.
(() 1,1 О )

заlrрещена:Перепечатка без разрешения

Реl. ,i{l Ноvер llроlокола: l - 0ll7|,Jlист проrоколаi l Всего листов протоколаi 1 Лист отчета] 5
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Электротех t t и чс.ская лабораторияr

Свилетельство о регистгации N9 6]77

.Щействительно до < 07 > апреля 2020 г.

Заказчик: Общество с ограниченной
ответствен ностью к УралПодъем н ик

'))

Объект: БюджетноеучреждениеХанты-
Манси йского авточ9цI9I9jдрJIз_

К)гры < I'oc) дарствен н ы й

художественный музей)
Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул, Мира д. 2

(прилегающая территория)

,Щата испытания: < 26 > октября 2017 г.

ПРоТокоЛNs1-0417
проверки цепи <фаза-нуль) в электроустановках напряжением до 1000 В с глухим

заземлением неитрали
Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха: +20 ОС. Влажность воздуха: 60 %. Атмосферное давление:765 мм,рт.ст.

Щельизмерений(испытаний): приемо-сдаточные

Нtlрмативные и те)оIпtIеские докумеIIты, IIа соответствие требоваllиям которых проведены
измеренIlя (rrспытания): ПУЭ 1,8.З9(п.4)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ТОКИ за]!lы KilH ия на зе\{л}о
вных доку Meti,1,oB и

и сltыт:rнrrя
провоllиjIи:
Проверrr,l:

И нжеrl

начальниrс Этл

Кузнечов П.В,
(Ф,и,о,)

Боровский В.И.

1. Результаты llpoBe р ки

Jф
п/п

наименованrrе
оборудования

llJI ll lIeпll

А втома I ( II pe/roxI)ar{и,I,eJrb)

I к.з.
(А)

Время
срабатывания

(сек)

I]ывод о

соответствIIп
II.д.

Тип
ап парата
защиты

Харак
терист

ика

I ном.
(А)

Jл. мпгн.
расч,(А )

Тспл.
расц.
(А)

Пл.
вставка

(л)
l 1 3 4 5 6 7 8 9 10 l1

] ЩУ подъём ниl(а
schneider

EZ9I:
з4з l0 с10

с ]0 l00 852 0,19 coo,l,B. НД

2. Перечень применяемого испытательного оборудования (ИО) и средств измерения (СИ).

'|'п п
]aRo,1(l{oii

поillс р

МстроJогич€скп€
характеристики

j|al а lroBcpKп лi
дттестата

(св-ва)

Ме,грологичес-
кая отуясба,

проводившая
поверку.]lllапа]оll 'I'очпость

измерепия l Iocl слпя я ()чсрслп{я

l
Измериlý.)lь парамеrров

элсктр оу стан овок Ml:102H
SE

14130569 2з.05.20]7 г. 2З.05.20l9 г,

Ханты-
мансийский

отдел
метрологии

ФБУ Тюменский
центр

стандартизации

ислытаний ЦСМ

Перепечатха без разрешения про запрещена!

I)ег, Л! Номер лротоI.ола: l _0417 Лисг протокола: l Всего лисгов протокола: l Лисг отчф,а: ] 1



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Электроустановка Вертикальная подъёмная платформа "ВПМ-01" по адресу: г. ХантььМансийск, ул. Мира д, 2

(прилегающая территориr), соответствует требованиям безопасности: ГОСТ Р 50571.1.3; 15, ГОСТ Р 50807 -

95; ГОСТ 7З96.0-89, ГОСI l2.1.0З8-83 ССБТ, ПУЭ (6-е издание дополненное с исправлениями -2000г., 7-е
издание -200Зг. - Раздел l гл.'1.1,1.2, 1,7, 1,8, 1.9, Раздел б гл.6,l 7 гл.7.1),СНиlI ],05-85, С]IIиП
2.08.01-89, Cl iиП 2.08.02{9, СП З1_1l0-200Зг., Со-15]-3,1.2

испытания
проводили:
Проверил:

Инженер

начальник Этл

Кузнецов П.В.

Боровский В.И.

Перепечатха без разрешения производственной лаборатории запрещена!

Рег. JYц Номер протовоJlа: ЛисI про,гокола: 1 Всего лисгов протокола: 1 Лисl'отчета: l


